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Czerpnia powietrza centrali NW1
Vn=1020m*/h
300x900mm
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Czerpnia powietrza centrali NW2

Vn=2450m’ /h
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Agreqgat freonowy centrali wentylacyinej NW1
AVW-43HJFH

m~110kg

800x950x370 (wys. x szer. x dt.)
Qg=14kW

Qch=12,5kW

Wyrzutnia powietrza centrali NW1

Vn=330m*/h
300x200mm

min_3,0m

Centrala wentylacyjna NW2
Vn=2450m’/h,
Vw=2550m"/h,

1196

Agreqat freonowy centrali wentylacyjnej NW2
AVW-54HJFH

m~140kg

1380x950x370 (wys. x szer. x db.)
Qg=18kw

Centrala wentylacyjna NW1/

Qch=15,5kW

709

Vn=1020m’/h,
Vw=330m’/h,

Qqrz=5,6kW, Qch=13,2kW

1879

Wyrzutnie zlokalizowa¢ ok 1,0 m
pod powierzchniq dachu

Qqrz=8,8kW, Qch=21,2kW

Wyrzutnia powietrza centrali N
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Instalacja freonowa

UWAGL:

konstrukcje wsporcze

p.t. architektury.

Kanaly nawiewne centrali NW1

Kanaty wywiewne centrali NW1

Kanaly nawiewne centrali NW2

Kanaly wywiewne centrali NW2

Kanaly czerpne centrali NW1 i NW2
Kanaly wyrzutowe centrali NW1 i NW2

1. Wszystkie przejscia p.poz. nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z odpornosciq ogniowq przegrody.
2. Dla montazu kanatéw wentylacyjnych stosowa¢ systemowe

5. Wszystkie zabudowy i obudowy kanatéw zarbwno w
pomieszczeniach jak i na elewacji nalezy wykona¢ zgodnie z
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